
-0.30

0.00

2.20

2.51

guaina
impermeabilizzante

ardesiata

massetto pendenze
H=5/7 cm

1% di pendenza

solaio in lamiera grecata + getto
lamiera tipo EGB210 e rete

elettrosaldata Ø8/20x20
(armatura aggiuntiva 1Ø10/gola)

MURATURA IN BLOCCHI DI CLS
dim.20x50 H=20cm

rivestimento esterno con mezzo
mattone sp. 5.5 cm

rivestimento in
rame 8/10

intonaco civile interno sp. 1,5 cm

MAGRONE FONDAZIONE
H=10cm

PLATEA DI FONDAZIONE
H=20cm

2.
40

profilo tubolare
80x180x5

profilo tubolare a
sezione rettangolare
B=160 / H = var.

pilastro tubolare in acciaio
a sezione circolare
dim.Ø244.5 sp.10

modulo FV
dim. 1092x2185

(vedi scheda tecnica)

sella in acciaio
sp.8mm

pllinto in c.a.
dim.70x70 H=50cm

palo trivellato
Ø50cm

L = 8.00m

cordolo di
collegamento

dim. 30x50

A

A

2.50

0.00 -0.03
-0.10

-0.60

cordolo in cemento
10xh25 cm

sezione di binder da
sostituire 20xh7 cm

strato di usura da
sostituire sp. 3cm binder in corrispondenza

del cordolo da sostituire
sp. 7 cm

5.20

0.
29

4.96

profilo tubolare
80x180x5

modulo FV
dim. 1092x2185

(vedi scheda tecnica)

piatti di irrigidimento
sp.10mm

(saldati al profilo
scatolare)

piatti di irrigidimento
sp.10mm
(saldati al profilo scatolare)

costole di irrigidimento
sp.15mm

B

tirante in acciaio
(trefolo zincato tipo 19Z)
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tirante in acciaio
(trefolo zincato tipo 19Z)

pllinto in c.a.
dim.70x70 H=50cmpalo trivellato

Ø50cm
L = 8.00m

0.00
-0.10

-0.60

3.38

foro Ø50 per
passaggio impianti

2.83

B

aiuole esistenti

strato di usura da
sostituire sp. 3cm binder esistente

sp. 7 cm
sezione di binder da

sostituire 20xh7 cm

cordolo in cemento
10xh25 cm

-0.03

5.53

0.21

3.70

1.62

0.21

5.50

2.
50

5.00
0.95 0.70

pozzetto 50x50
cavo impianti

1Ø50

[P37][P38][P39][P40][P41][P42][P43][P44][P45][P46][P47][P48][P49][P50][P51][P52][P53][P54][P55][P56][P57][P58][P59][P60][P61][P62]

[P01][P02][P03][P04][P05][P06][P07][P08][P09][P10][P11][P12][P13][P14][P15][P16][P17][P18][P19][P20][P21][P22][P23][P24][P25][P26][P27][P28][P29][P30][P31][P32][P33][P34][P35][P36]

5.522.3527.682.5528.642.36

18.88 2.60 28.60 2.60 26.00 2.60 21.14

2.60

5.
00

102.45

5.04

75.40

5.00

A

A

B B

C

C

*5.52*2.35*27.68*2.30*27.54*2.36

*19.45 *2.36 *27.72 *2.35 *27.73 *20.44*2.37

102.45

5.04

76.76

5.05

[P37][P38][P39][P40][P41][P42][P43][P44][P45][P46][P47][P48][P49][P50][P51][P52][P53][P54][P55][P56][P57][P58][P59][P60][P61][P62][P63][P64]

[P01][P02][P03][P04][P05][P06][P07][P08][P09][P10][P11][P12][P13][P14][P15][P16][P17][P18][P19][P20][P21][P22][P23][P24][P25][P26][P27][P28][P29][P30][P31][P32][P33][P34][P35][P36]
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PERCORSO INDICATIVO LINEA GAS INTERRATA ESISTENTE

Via dell'Industria, 1 - 60027 Osimo (AN) T. +39 071 7231280  F. +39 071 7235455
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La Marina Dorica S.p.A.

TURISTICO DI ANCONA - LA MARINA DORICA
REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA SU PARCHEGGIO AUTO PRESSO PORTO
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